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ABSTRACT 

 

Water energy can be used as a power plant by utilizing the available potential energy (waterfall potential and flow velocity). 

The water turbine is one of the driving machines where the working fluid is water which is used directly to rotate the 

turbine runner and turbine generator to produce electrical energy. This research was conducted using a Pelton type water 

turbine installation and measurements were made of turbine and generator rotation, flow rate, electric voltage and electric 

current with variations in the position of the nozzle angle. The research method used is a laboratory-scale experimental 

method and the results of the design of the water turbine are used as a practicum tool for students of the Department of 

Mechanical Engineering, Energy Generation Engineering Study Program. The results showed that there was an effect of 

the position of the nozzle angle on the performance of the PLTMH prototype using a Pelton turbine, in this study the nozzle 

position will be designed at an angle of 450,600, and 750. 
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1. LATAR BELAKANG 

 Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada kebutuhan energi listrik yang semakin bertambah. Namun 

permasalahan yang terjadi saat ini adalah terbatasnya suplai listrik bagi masyarakat, terutama di daerah yang 

sulit mendapatkan suplai listrik dari PLN (Pembangkit Listrik Negara) karena kondisi geografis yang sulit dalam 

pembangungan infrastruktur kelistrikan didaerah tersebut. Salah satu sumber energi terbarukan adalah aliran 

air. Untuk mengkonversi aliran air menjadi energi listrik diperlukan generator yang terhubung dengan turbin 

yang disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). 

 PLTMH merupakan suatu pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan aliran air sungai sebagai 

tenaga (resources) untuk menggerakan turbin, dengan mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis 

yang akan memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik. Konstruksi dari pembangkit listrik 

tenaga mikrohidro sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dan daerah disekitar aliran sungai yang 

belum mendapatkan suplai listrik. 

 Pada proses pembangkitan listrik dari energi alternatif yang ada biasanya tetap menggunakan generator. 

Generator yang tersedia banyak dipasaran biasanya berjenis high speed induction generator dimana pada 

generator jenis ini membutuhkan putaran tinggi dan juga membutuhkan energi listrik awal untuk membuat 

medan magnetnya. Untuk itu perlu adanya suatu pemilihan generator yang dapat mengefektifkan tegangan 

output PLTMH pada debit air yang berubah-ubah. 

 Salah satu generator yang dapat dipilih untuk diterapkan pada PLTMH adalah generator DC. Generator ini 

berjenis low speed dan tanpa energi listrik awal. Dalam perencanaan pembangkit listrik skala kecil ini generator 

DC digerakan oleh motor DC. Motor DC dikopel terhadap generator dengan bantuan pulley sebagai rasio 

perbandingan putaran. Berbagai penelitian yang dilakukan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro yaitu dalam hal penggunaan turbin air yang cocok digunakan untuk membangkitkan listrik, salah 

satunya turbin pelton. Efisiensi dari turbin pelton tergantung pada beberapa parameter desain, yaitu diameter 

runner, panjang runner, kecepatan runner, daya turbin, jarak sudu dan jumlah sudu, radius kelengkungan sudu, 

dan arah nozel ke turbin [1].  

 Namun permasalahan yang muncul yaitu bagaimana jumlah sudu yang optimal untuk mendapatkan 

efisiensi yang tinggi dari turbin pelton, hal ini dikarenakan Penambahan jumlah sudu berarti meningkatkan 

putaran dan gaya tangensial yang terjadi dan dengan sendirinya meningkatkan daya dan efesiensi turbin tersebut 

[2].  Dalam suatu study, kualitas proses belajar mengajar akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

Salah satu faktor yang dapat mendukung kualitas hasil belajar mahasiswa adalah ketersediaan prototipe. 

 Secara umum, prototipe dapat diartikan dengan alat komunikasi untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Dalam program keahlian yang bersifat praktikum, penggunaan alat bantu berupa prototipe 
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memiliki pengaruh yang signifikan bagi mahasiswa dalam memahami secara mendalam materi yang diajarkan. 

Prototipe pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan salah satu alat yang dapat digunakan mahasiswa 

dalam mengenal lebih dalam perkembangan sistem pembangkit tenaga listrik, khususnya dalam program 

keahlian sistem pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan hal diatas, penelitian yang akan dilakukan yaitu 

“Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Menggunakan Turbin Pelton”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1.  Tahap Perancangan 

Tahap Perancangan merupakan proses mendesain alat dengan kata lain membuat pola rancangan alat 

yang merupakan langkah awal sebelum digunakan. Sehingga desain gambar dari prototype PLTMH 

menggunakan turbin pelton dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 1. Rancang Prototipe PLTMH Menggunakan Turbin Pelton Tampak Samping 

Ket : 

1. Turbin    6. Flowmeter 

2. Generator 

3. Pipa PVC 1 inci 

4. Pompa air 

5. Penampungan Air 

 

2.2.  Pengumpulan Data 

Setelah proses pengambilan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. 

Beberapa parameter yang perlu dicatat antara lain :  

1. Putaran generator (Ng) 

2. Putaran turbin (Nt) 

3. Arus yang dihasilkan generator (I) 

4. Tegangan yang dihasilkan generator (V) 

5. Debit air pada nosel (Q) 

 

2.3.  Pengolahan Data dan Analisa Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya yang dilakukan adalah pengolahan data, pengolahan 

data dilakukan sebagai berikut : 

1. Menghitung daya yang dihasilkan turbin (P) 

2. Menghitung efisiensi Turbin (ηt), Efisiensi Sistem (ηs) dan Efisiensi Generator (ηg) 

3. Membuat grafik daya (P) dengan putaran turbin (Nt) 

4. Membuat grafik efisiensi (η) dengan putaran turbin (Nt) 

 

2.4.  Hasil Rancangan PLTMH 

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) adalah suatu sistem pembangkit listrik yang 

memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik. Caranya dengan 

memanfaatkan debit air untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya, 

energy mekanik ini menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Adapun konstruksi rancang bangun 

untuk PLTMH adalah 

1. Turbin Pelton 
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2. Pipa PVC 3/4 inci 

3. Pompa 230 bit 

4. Penampungan air 192 L 

5. Generator DC 24 Volt 

Bentuk fisik dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang telah dibuat disajiikan seperti 

pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Prototipe PLTMH Mengunakan Turbin Pelton 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Grafik pengujian PLTMH 

Hubungan antara debit air terhadap daya turbin, daya generator, efisiensi turbin, efisiensi generator dan 

efisiensi sitem terhadap posisi sudut yang diteliti seperti ditunjukkan pada gambar 4 sampai 9. 

 
Gambar 4. Grafik hubungan debit air (Q) terhadap Torsi (T) pada sudut nosel 5/8 inci 

 

Dari data diatas, nilai torsi yang paling besar dari masing-masing posisi sudut nosel terletak pada sudut 

750. Sedangkan pada posisi nosel di sudut 600 air yang jatuh dari nosel tidak seluruhnya mengenai sudu turbin 

sehingga putaran turbin dan torsi yang dihasilkan lebih rendah dari sudut yang lainnya. Pada debit terendah 0,44 

l/s nilai torsi yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 74,91 kg.mm kemudian nilai torsi mengalami 

peningkatan sebanyak 1,86% di sudut 750 yaitu 76,33 kg.mm. Pada debit tertinggi 0,455 l/s nilai torsi yang 

terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 78,83 kg.mm kemudian nilai torsi mengalami peningkatan sebanyak 

2,55% di sudut 750 yaitu 80,90 kg.mm 
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Gambar 5. Grafik hubungan debit air (Q) terhadap putaran turbin (nt) pada sudut nosel 5/8 inci 

 

Dari data diatas, nilai putaran turbin yang paling besar dari masing-masing posisi sudut nosel terletak 

pada sudut 750. Sedangkan pada posisi nosel di sudut 600 air yang jatuh dari nosel tidak seluruhnya mengenai 

sudu turbin sehingga putaran turbin yang dihasilkan lebih rendah dari sudut yang lainnya. Pada debit terendah 

0,44 l/s nilai putaran turbin yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 243,6 rpm kemudian nilai putaran 

turbin mengalami peningkatan sebanyak 22,75% di sudut 750 yaitu 303,7 rpm. Pada debit tertinggi 0,455 l/s 

nilai putaran turbin yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 308,9 rpm kemudian nilai putaran turbin 

mengalami peningkatan sebanyak 35,13% di sudut 750 yaitu 468,2 rpm. 

 

 
Gambar 4 1 Grafik hubungan debit air (Q) terhadap daya turbin (Pt) pada sudut nosel 5/8 inci 

 

Dari data diatas, nilai daya turbin yang paling besar dari masing-masing posisi sudut nosel terletak pada 

sudut 750. Sedangkan pada posisi nosel di sudut 600 air yang jatuh dari nosel tidak seluruhnya mengenai sudu 

turbin sehingga daya turbin yang dihasilkan lebih rendah dari sudut yang lainnya. Pada debit terendah 0,44 l/s 

nilai daya turbin yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 15,61 Watt kemudian nilai daya turbin mengalami 

peningkatan sebanyak 21,28% di sudut 750 yaitu 19,83 Watt. Pada debit tertinggi 0,455 l/s nilai daya turbin 

yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 20,83 Watt kemudian nilai daya turbin mengalami peningkatan 

sebanyak 35,70% di sudut 750 yaitu 32,40 Watt 

 
Gambar 4 2 Grafik hubungan debit air (Q) terhadap daya generator (Pg) pada sudut nosel 5/8 inci 
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Daya listrik dipengaruhi oleh tegangan output dan arus output listrik yang dihasilkan oleh generator DC 

yang dipakai dan putaran generator dipengaruhi oleh putaran turbin, semakin tinggi putaran turbin maka putaran 

generator juga semakin tinggi hal ini terjadi karena pully pada poros turbin disambungkan dengan pully poros 

generator melalui V-belt sehingga dapat mentrasnfer putaran. Dari data diatas, nilai daya generator yang paling 

besar dari masing-masing posisi sudut nosel terletak pada sudut 750. Sedangkan pada posisi nosel di sudut 600 

air yang jatuh dari nosel tidak seluruhnya mengenai sudu turbin sehingga daya turbin yang dihasilkan lebih 

rendah dari sudut yang lainnya. Pada debit terendah 0,44 l/s nilai daya turbin yang terkecil berada di posisi sudut 

600 yaitu 1,21 Watt kemudian nilai daya turbin mengalami peningkatan sebanyak 62,18 % di sudut 750 yaitu 

3,20 Watt. Pada debit tertinggi 0,455 l/s nilai daya turbin yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 2,87 

Watt kemudian nilai daya turbin mengalami peningkatan sebanyak 44,80 % di sudut 750 yaitu 5,02 Watt 

 
Gambar 4 3 Grafik hubungan debit air (Q) terhadap efisiensi turbin (ηt) pada diameter nosel 5/8 inci 

 

Dari data diatas, nilai efisiensi turbin yang paling besar dari masing-masing posisi sudut nosel terletak 

pada sudut 750. Sedangkan pada posisi nosel di sudut 600 air yang jatuh dari nosel tidak seluruhnya mengenai 

sudu turbin sehingga efisiensi turbin yang dihasilkan lebih rendah dari efisiensi turbin sudut yang lainnya. Pada 

debit terendah 0,44 l/s nilai efisiensi turbin yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 30,17%  kemudian 

nilai efisiensi turbin mengalami peningkatan sebanyak  21,28 % di sudut 750 yaitu 38,33 %. Pada debit tertinggi 

0,455 l/s nilai efisiensi turbin yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 35,71 %  kemudian nilai efisiensi 

turbin mengalami peningkatan sebanyak  % di sudut 750 yaitu 60,56 %. 

 

 
Gambar 4 4 Grafik hubungan debit air (Q) terhadap efisiensi sistem (ηs) pada diameter nosel 5/8 inci 

Dari data diatas, nilai efisiensi sistem yang paling besar dari masing-masing posisi sudut nosel terletak 

pada sudut 750. Sedangkan pada posisi nosel di sudut 600 air yang jatuh dari nosel tidak seluruhnya mengenai 

sudu turbin sehingga efisiensi sistem yang dihasilkan lebih rendah dari efisiensi turbin sudut yang lainnya. Pada 

debit terendah 0,44 l/s nilai efisiensi sistem yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 2,35%  kemudian nilai 

efisiensi sistem mengalami peningkatan sebanyak 61,97 % di sudut 750 yaitu  6,18% . Pada debit tertinggi 0,455 

l/s nilai efisiensi sistem yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 5,36 %  kemudian nilai efisiensi sistem 

mengalami peningkatan sebanyak 42,91 % di sudut 750 yaitu 9,39 %. 
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Gambar 4 5 Grafik hubungan debit air terhadap efisiensi generator (ηg) pada diameter nosel 5/8 inci 

 

Dari data diatas, nilai efisiensi generator yang paling besar dari masing-masing posisi sudut nosel 

terletak pada sudut 750. Sedangkan pada posisi nosel di sudut 600 air yang jatuh dari nosel tidak seluruhnya 

mengenai sudu turbin sehingga efisiensi generator yang dihasilkan lebih rendah dari efisiensi generator sudut 

yang lainnya. Pada debit terendah 0,44 l/s nilai efisiensi generator yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 

7,80 %  kemudian nilai efisiensi generator mengalami peningkatan sebanyak  51,64 % di sudut 750 yaitu 16,13% 

. Pada debit tertinggi 0,455 l/s nilai efisiensi generator yang terkecil berada di posisi sudut 600 yaitu 13,77 %  

kemudian nilai efisiensi generator mengalami peningkatan sebanyak 11,21 % di sudut 750 yaitu 15,51 %. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pembuatan dan pengujian alat maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Telah dibuat Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro menggunakan turbin pelton. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, nilai yang paling besar baik nilai daya maupun efisiensi dari masing-

masing posisi sudut nosel terletak pada sudut 750. Sedangkan nilai yang paling kecil berada pada posisi 

nosel di sudut 600. Hal ini disebabkan karena air yang jatuh dari nosel sudut 600 tidak seluruhnya 

mengenai sudu turbin sehingga daya dan efisiensi yang dihasilkan lebih rendah dari sudut yang lainnya 

3. Nilai Efisiensi dan daya generator cenderung meningkat berdasarkan debit air, semakin tinggi debit air 

maka semakin tinggi efisiensi dan generatornya, begitu pula sebaliknya, untuk nilai daya turbin tertinggi 

berada di posisi sudut nosel 750 dan di debit 0,000455 m3/s yaitu 32,40 Watt, untuk nilai daya generator 

tertinggi berada di posisi sudut nosel 750 dan di debit 0,000455 m3/s yaitu 5,029 Watt, untuk nilai 

efisiensi turbin tertinggi berada di posisi sudut nosel 750 dan di debit 0,000455 m3/s yaitu 60,56 % 

Watt, dan untuk nilai efisiensi turbin tertinggi berada di posisi sudut nosel 750 dan di debit 0,000445 

m3/s yaitu 17,80 %\ 
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