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Abstract – This research proposed a tuning method of  
power  system  stabilizer  (PSS)  using  an  intelligent  
method based on flower pollination algorithm (FPA)  
on Pajalesang generator located in Soppeng district.  
The  observed  result  is  the  deviation  response  of  
velocity and rotor angle in case of disturbance.  The  
case study used as the disturbance to this generator  
system is a load addition of 0.05 pu. The results show  
that  velocity  deviation  response  without  PSS  is  
0.01152 pu to -0.0248 pu, using PSS trial is 0.007014  
pu  to  -0.02174  pu,  using  PSS  bat  algorithm  is  
0.003972 pu to -0.01865 pu, and using the proposed  
method of PSS flower algorithm is 0.002149 pu to -
0.01678  pu.  The  rotor  angle  response  shows  better  
results with reduced oscillation and rapidly leading to  
the  steady-state  condition.  The  performance  of  
Pajalesang  diesel  power  plant  increased  with  the  
installation of FPA PSS, with parameters respectively  
Kpss=8.5956, T1= 0.0247, T2=0.2484, T3=0.4776, and 
T4=0.8827.

Keywords – flower pollination algorithm; power system  
stabilizer;  speed  response;  overshoot;  settling  time  
reduction

Abstrak – Pada penelitian ini diusulkan suatu metode  
penalaan power system stabilizer (PSS) menggunakan  
metode cerdas berbasis algoritma penyerbukan bunga  
pada generator Pajalesang yang terletak di kabupaten  
Soppeng. Hasil  yang diamati  adalah respons deviasi  
kecepatan  dan  sudut  rotor  generator  bila  terjadi  
gangguan.  Studi  kasus  yang  digunakan  adalah  
terjadinya  gangguan  berupa  penambahan  beban 
sebesar  0.05  pu.  Hasil  analisa  respons  deviasi  
kecepatan  menunjukkan bahwa sebelum pemasangan  
PSS sebesar 0.01152 pu sampai  -0.0248 pu,  dengan 
menggunakan PSS trial sebesar 0.007014 pu sampai -
0.02174  pu,  dengan  menggunakan  PSS  algoritma  
kelelawar  sebesar  0.003972 pu  sampai  -0.01865  pu,  
dan  dengan  menggunakan  metode  yang  diusulkan 
(PSS algoritma penyerbukan bunga) sebesar 0.002149  

pu  sampai  -0.01678  pu.  Respons  sudut  rotor  
menunjukkan  hasil  yang  baik  dengan  osilasi  yang  
semakin  berkurang  dan  cepat  menuju  ke  kondisi  
tunak.  Performansi  pembangkit  listrik  tenaga  diesel  
Pajalesang meningkat dengan pemasangan PSS yang  
optimal,  dengan  parameter  masing-masing  
Kpss=8.5956, T1=0.0247, T2=0.2484, T3=0.4776, dan  
T4=0.8827.

Kata Kunci -  algoritma penyerbukan bunga; penstabil  
sistem  tenaga;  respons  kecepatan;  overshoot;  
percepatan waktu settling

I. PENDAHULUAN

Fungsi  pengontrol  dalam  operasi  generator  pada 
sistem tenaga listrik terletak pada governor dan eksiter 
di masing-masing generator. Namun, perangkat tersebut 
memiliki  keterbatasan  kinerja  yang  menyebabkan 
generator  tidak  dapat  bekerja  dengan  optimal. 
Perubahan  beban  yang  terjadi  secara  tiba-tiba  dan 
periodik  tidak  dapat  direspons  dengan  baik  oleh 
generator  sehingga  dapat  mempengaruhi  kestabilan 
dinamik  sistem.  Respons  yang  kurang  baik  dapat 
menimbulkan  osilasi  frekuensi  dalam  periode  yang 
lama.  Hal  itu  dapat  mengakibatkan  pengurangan 
kekuatan transfer daya yang dapat diatasi menggunakan 
peralatan  tambahan  yang  disebut  power  system 
stabilizer  (PSS).  Kontroler  PSS ditambahkan  pada 
pengatur tegangan otomatis (AVR). Fungsi dari eksiter, 
governor dan PSS ini adalah untuk mengatur frekuensi 
dan  tegangan  terminal  secara  lokal  atau  global  pada 
masing-masing generator. 

Kestabilan  dari  sistem  tenaga  listrik  yang  ada, 
umumnya terdiri dari kestabilan keadaan tunak (steady 
state) dan  kestabilan  transient.  Kestabilan  transient 
dikaitkan dengan gangguan besar yang tiba-tiba terjadi, 
misalnya gangguan hubung singkat, pemutusan saluran, 
pemindahan  atau  pemutusan  beban  pada  sistem. 
Kestabilan  steady  state berhubungan  dengan 
kemampuan  sistem tenaga  listrik  untuk  kembali  pada 
titik  operasinya  setelah  gangguan  kecil  terjadi. 
Parameter  sistem  dikatakan  stabil  apabila  seluruh 
variabel  keadaannya  stabil,  yaitu  frekuensi  sistem, 
tegangan  bus,  atau  sudut  generator.  Parameter 
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ketidakstabilan  pada  sistem  seperti  tegangan  pada 
beberapa  bus  yang  turun  drastis  jauh  dari  kondisi 
normal dapat memungkinkan terjadi gagal tegangan. 

Sistem  Sulawesi  Selatan,  Tenggara  dan  Barat 
(Sulselrabar)  merupakan  sistem  kelistrikan  yang 
menghubungkan beberapa pusat beban dengan tegangan 
operasi  150  kV.  Seiring  meningkatnya  sistem  di 
Sulselrabar,  diperlukan  beberapa  studi  sistem 
kelistrikan.  Beberapa  penelitian  telah  dilakukan untuk 
sistem Sulselrabar, di antaranya [1]-[8]. Studi kestabilan 
sistem tenaga  listrik  ini  merupakan  hal  yang  penting 
untuk  menjaga  keandalan  sistem.  Metode  kecerdasan 
buatan  banyak  digunakan  pada  sistem  tenaga  listrik 
untuk penalaan optimal di antaranya firefly [9], particle 
swarm optimization [10], genetic algorithm [11], neural  
network [12],  fuzzy  logic [13],  ant  colony [14],  bee 
colony [15], dan cuckoo search [16]. 

Metode  cerdas  lainnya  adalah  dengan  algoritma 
yang  bekerja  berdasarkan  prinsip  penyerbukan  bunga 
pada  tanaman  (FPA,  flower  pollination  algorithm)  . 
Penelitian tentang aplikasi FPA pada PSS menunjukkan 
hasil  yang  baik,  seperti  dalam  [17]-[19].  Penelitian-
penelitian tersebut ditujukan untuk penempatan  phasor 
measurement units (PMUs) optimal dalam sistem tenaga 
[17],  sistem  penjadwalan  hydro  thermal [18]  dan 
pengendali  sudut  pitch kincir  pada  turbin  angin  [19]. 
Penelitian  ini  mengusulkan  penggunaan  FPA tersebut 
dalam penalaan PSS pada generator  PLTD Pajalesang 
yang  saat  ini  belum  menggunakan  kontroler  PSS 
sebagai  kontroler  tambahan.  Algoritma  penyerbukan 
bunga ini mencari  parameter optimal dari PSS dengan 
menggunakan  fungsi  objektif  yang  sudah  ditentukan, 
yaitu  meminimalkan  integral  time  absolute  error 
(ITAE).  Untuk melihat akurasi metode penalaan yang 
diusulkan, digunakan metode trial & error dan algoritma 
kelelawar sebagai pembanding.

II. METODE PENELITIAN

Untuk  menganalisis  respons  generator  Pajalesang, 
simulasi  perlu  dilakukan  dengan  melibatkan  semua 
komponen  sistem  tenaga  pada  sistem  Sulselrabar. 
Secara umum, jumlah PSS yang dipasang pada sistem 
tenaga adalah tidak sama dengan jumlah generator dan 
jumlah  minimum  PSS  adalah  setengah  dari  jumlah 
generator.  Selain  itu,  mengingat  interaksi  antar  PSS, 
sangat penting untuk memilih penempatan dan penalaan 
yang  tepat  dari  PSS.  Misalkan,  jika  m PSS  harus 
dipasang pada  generator-N,  maka ada  8-15 PSS yang 
akan  dipasang  pada  masing-masing  generator.  Semua 
kemungkinan penempatan PSS ditampilkan dalam tabel 
placement index, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1 [7]. 
Batasan  placement  index berdasarkan  Persamaan  1. 
Nilai  Ppla menyatakan  placement  index yang 
menggambarkan  pembagian  dari  m-PSS  pada  N-
generator  dan  Cm

N adalah jumlah semua kemungkinan. 

Nilai Cm
N dinyatakan dalam Persamaan 2.

1≤ Ppla≤Cm
N                                   (1)

Cm
N= N !
m! (N−m )!                              (2)

Fungsi  tujuan  (objective  function) yang digunakan 
adalah  memaksimalkan  damping minimum (ζmin)  pada 
semua  kombinasi  penempatan  PSS.  Untuk  setiap 
placement  index,  nilai  minimum  rasio  damping 
dievaluasi  oleh  metode  cerdas  yang  diusulkan 
menggunakan FPA. Penempatan terbaik PSS didasarkan 
pada  nilai  maksimum  ζmin yang  lebih  besar  dari  ζ0. 
Gambar  1  menunjukkan  prosedur  optimasi  penalaan 
parameter  PSS dan penempatannya.  Diagram alir  dari 
optimasi  penalaan  dan  penempatan  PSS  ditunjukkan 
dalam Gambar 2. 

Nilai  inequality constraints mempunyai  kriteria 
seperti dinyatakan dalam Tabel 2 yang digunakan dalam 
penalaan  PSS.  Kpss  (gain)  berfungsi  untuk  mengatur 
besar  penguatan  agar  diperoleh  besaran  torsi  sesuai 
dengan  yang  diinginkan.  Nilai  Tw  sebagai  washout 
filter diset bernilai 10 dan berfungsi untuk menyediakan 
bias  keadaan  tunak  keluaran  PSS  yang  akan 
memodifikasi  tegangan  terminal  generator.  T1-T4 
digunakan  untuk  kompensasi  kelambatan  fasa  yang 
dihasilkan oleh AVR dan rangkaian medan generator. 

FPA  diterapkan  dengan  melakukan  idealisasi  dari 
karakteristik  fenomena  penyerbukan  bunga,  fenomena 
flower  constancy,  dan  kelakuan  organisme  penyerbuk 
dengan aturan-aturan, yaitu 1) penyerbukan biotik dan 
penyerbukan  silang  dipandang  sebagai  penyerbukan 
global  dengan  organisme  penyerbuk  pembawa  serbuk 
sari  yang  melakukan  gerakan  lévy flights,  2) 

Tabel 1. Location Index (Ploc) untuk m-PSS 

Index 
(Ppla)

Generator di mana PSS Harus Dipasang

1
2
.
.
.

N-1+2
.
.
.
l
NC

1
1
.
.
.
2
.
.
.

N – m+1

2
2
.
.
.
3
.
.
.

N – m+2

3
3
.
.
.
4
.
.
.

N – m+2

...

...
.
.
.
...
.
.
.
...
.

m-1
m-1

.

.

.
m
.
.
.

N-1

m
m+1

.

.

.
m+1

.

.

.
N

Tabel 2. Batasan nilai parameter PSS

No Parameter Batas Bawah Batas Atas
1 Kpss 10 50
2 T1 0 0.1
3 T2 0 0.1
4 T3 0 5
5 T4 0 5
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penyerbukan  abiotik  dan  penyerbukan  sendiri 
dipandang  sebagai  penyerbukan  lokal,  3)  flower 

constancy  dipandang sebagai peluang reproduksi  yang 
proporsional  dengan  similaritas  dari  dua  bunga  yang 
terlibat, dan 4) penyerbukan lokal dan global diatur oleh 
peluang berpindah. Penerapan FPA tersebut mengikuti 
analogi  seperti  dinyatakan  dalam  Tabel  3.  FPA ini 
memberikan  hasil  yang  paling  cocok  dan  dapat 
dinyatakan  dengan Persamaan 3.  Nilai  xi

t menyatakan 
serbuk sari  i atau vektor solusi  xi pada iterasi  t, dan  g*  

adalah solusi terbaik di iterasi yang sedang berlangsung. 
Parameter  L  adalah  kekuatan  penyerbukan  dan 
merupakan  besar  langkah.  Pseudocode  FPA  ini 
dinyatakan dalam Algoritma 1.

 

Gambar 1. Representasi prosedur optimasi

Gambar 2. Diagram alir penelitian
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Algoritma 1.  Algoritma FPA

 1: Objektif min atau max f (x ) , x=(x1 , x2 ,…, xd)
 2: Inisiasi populasi n bunga sebagai solusi acak
 3: Temukan solusi terbaik g* di populasi awal
 4: Definisikan switch probability 1≤ Ppla≤Cm

N

 5: Definisikan kriteria berhenti (akurasi/iterasi maksimum)
 6: while (t<Iterasi Maksimum)
 7:     for i=1:n(seluruh n bunga dari populasi)
 8:          if rand<p,
 9:             Ambil vektor langkah L berdimensi d yang 
memenuhi  
                 distribusi Levy
10:            Penyerbukan global xi

t + 1 = xt
i + γL (λ) (xt

i - g*)
11:        else
12:            Ambil ∈ dari distribusi uniform (0,1)
13:            Lakukan penyerbukan lokal xi

 t + 1 = xt
i + ∈ (xt

j – xt
k)

14:        end if
15:        Evaluasi solusi baru
16:        Jika solusi yang baru lebih baik, perbarui solusi ini ke 
              dalam populasi
17:     end for
18:     Temukan solusi terbaik g*
19: end while
20: Tampilkan solusi terbaik yang ditemukan

Copyright c©2018, JTSiskom, e-ISSN: 2338-0403 Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 6(3), 2018, 95



xi
t + 1 = xt

i + γL (λ) (xt
i - g*)              (3)

Penalaan  PSS  menggunakan  FPA  ditentukan  oleh 
nilai  rasio  damping  yang  dinyatakan  dalam 
Persamaan 4.  Parameter σ menunjukkan komponen riil 
dari  nilai  eigen,  sedangkan ω komponen imajiner  dari 
nilai  eigen.  Nilai  keseluruhan  damping  sistem  dari 
keseluruhan  jumlah  nilai  eigen n diketahui  dari  nilai 
Comprehensive Damping Index (CDI), yang dinyatakan 
dalam Persamaan 5. 

 i=
σ i

√σi2+Ωi
2
                             (4)

CDI=∑
j=1

n

(1−i )                            (5)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi  kasus  yang  digunakan  adalah  adanya 
gangguan  berupa  perubahan  beban  pada  sistem,  dan 
selanjutnya dianalisis bagaimana respons frekuensi dan 
sudut  rotor  generator  Pajalesang,  sebelum dan setelah 
penambahan  PSS  yang  ditala  menggunakan  FPA. 
Generator Pajalesang ini merupakan salah satu dari 16 
unit  pembangkit  di  sistem  kelistrikan  Sulselrabar. 
Sistem kelistrikan ini beroperasi pada tegangan 150 kV 
serta  terdiri  dari  37  Bus  dan  46  saluran  yang 
menghubungkan  pusat-pusat  beban  besar,  seperti 
Makassar,  Pangkep, Maros,  Barru,  Pare-Pare,  Pinrang, 
Polmas, Majene dan Mamuju (Gambar 3). 

Algoritma  penyerbukan  bunga  bekerja  untuk 
memaksimalkan  damping  minimum  (ζmin).  Optimasi 
serupa  terhadap  sistem kelistrikan  ini  telah  dilakukan 
dalam [1]-[8]. Pemodelan linier sistem diberikan input 
gangguan perubahan permintaan beban sebesar 0.05 pu. 
Perubahan beban ini  mengakibatkan perubahan di  sisi 
beban  dan  menyebabkan  Pm <  Pe  sehingga ω dan  δ 
generator  akan  turun  seperti  dinyatakan  dalam 
Persamaan 6.

MW = Pm – Pe - Dω              (6)

Analisis  sistem  dimulai  dengan  melihat  profil 
tegangan  pada  kondisi  normal  atau  sebelum 

pemasangan PSS. Profil tegangan sebelum pemasangan 
PSS ditunjukkan dalam Tabel 4. Parameter PSS ditala 
dengan  menggunakan  FPA  dan  dibandingkan  dengan 
metode  trial  & error  dan  algoritma  kelelawar.  Model 
algoritma kelelawar menggunakan seperti dalam [5] dan 
[6]. Hasil optimasi parameter PSS dengan menggunakan 
ketiga  algoritma  tersebut  seperti  ditunjukkan  dalam 
Tabel  5.  Nilai  fungsi  objektif  (fitness)  dari  FPA 
diperoleh  79.2601  dengan  iterasi  10  (Gambar  4), 
sedangkan  untuk  algoritma  kelelawar  adalah  74.77 
(Gambar  5).  Nilai  fitness dengan  algoritma  kelelewar 
dalam sistem ini  hampir sama dengan PSS di  Bakaru 
[6], yaitu sebesar 75,8 dan menunjukkan FPA lebih baik 
daripada algoritma kelelawar. Selain itu, algoritma FPA 
tidak memerlukan iterasi yang lama sampai menemukan 
nilai  optimal  dibandingkan  algoritma  kelelawar  [17]-
[19].

Respons deviasi kecepatan (ω) dan sudut rotor dari 
generator  diamati  setelah  penempatan  dan  penalaan 
optimal  PSS  pada  generator  Pajalesang.  Overshoot 
deviasi  kecepatan  dari  generator  sebelum dan  setelah 
pemasangan PSS dengan 3 metode penalaan  dianalisis 
perbedaannya.  Perbandingan  deviasi  kecepatan 
generator  ditunjukkan  dalam  Tabel  6.  Overshoot 
terkecil  didapatkan  dari  FPA  dibandingkan  algoritma 

Tabel 3. Analogi FPA dan penyerbukan bunga [19]

Masalah Optimasi:

maxataumin f (xi ) , x i=(x1, x2 ,…,x3 )∈S
d⊂Rd , i=1,2 ,…,n

Fenomena Penyerbukan Permasalahan Optimasi
Daerah Cakupan Penyerbukan Interval Nilai  S d , x∈ Sd

Populasi Bunga Kandidat Solusi (x1 , x2 ,…, x3 )
Tingkat Kecocokan Bunga Fungsi Objektif f

Kejadian Usaha Penyerbukan Iterasi

Gerak Penyerbukan Bunga Pencarian Solusi pada Daerah 
Definisi

Dipilihnya Individu yang 
Cocok

Keadaan Optimum

Tabel 4. Magnitudo dan sudut tegangan [6]

No 
Bus

Tegangan 
(p.u)

Sudut 
(0)

No 
Bus

Tegangan 
(p.u)

Sudut 
(0)

1 1,000 0.000 20 0,979 -16.450
2 1,000 -3.869 21 0,983 -18.428
3 1,000 -5.124 22 0,987 -21.176
4 1,000 -4.041 23 0,960 -23.033
5 1,000 -9.839 24 0,993 -20.956
6 1,000 -20.793 25 0,994 -19.485
7 1,000 -21.192 26 0,994 -18.453
8 1,000 -20.221 27 0,990 -8.949
9 1,000 -16.359 28 0,992 -4.600
10 1,000 -13.152 29 0,992 -17.723
11 1,000 -11.792 30 0,960 -16.091
12 1,000 -2.500 31 0,933 -17.110
13 1,000 2.915 32 0,980 -21.261
14 1,000 -11.380 33 0,984 -21.251
15 1,000 -13.389 34 0,993 -20.728
16 1,000 -20.966 35 0,996 -20.760
17 0,992 -3.072 36 0,996 -20.760
18 0,974 -5.217 37 0,975 -22.476
19 0,965 -6.386

Tabel  5.  Hasil  optimasi  parameter  PSS  PLTD 
Pajalesang Soppeng dengan FPA, algoritma kelelawar 
dan trial & error

Algoritma Kpss T1 T2 T3 T4
FPA 8.5956 0.0247 0.2484 0.4776 0.8827
Kelelawar 26.2916 0.0209 0.0082 0.4831 1.1284
Trial&Error 43.9800 0.0400 0.0200 0.4073 1.0000
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lainnya. Overshoot ini ini menunjukkan respons osilasi 
kecepatan  generator  saat  diberi  gangguan  berupa 
perubahan  beban  dan  yang  lebih  cepat  kembali  ke 
keadaan tunak adalah generator yang menggunakan PSS 
yang ditala dengan FPA.

Kestabilan  sistem  dilihat  pada  nilai  eigen sistem. 
Nilai eigen kritis dari sistem ditunjukkan dalam Tabel 7. 
Berdasarkan  nilai  eigen tersebut,  dengan  pemasangan 
PSS  dan  penalaan  parameter  PSS  yang  optimal 

dihasilkan  nilai  eigen yang  semakin  membaik  yaitu 
dengan  semakin  negatifnya  nilai  eigen.  Respons  dari 
masing-masing  generator  dalam  memberikan 
sumbangan  osilasi  dengan  mode  inter-area  dan  lokal 
ditunjukkan  dalam  Tabel  8.  Respons  mode  osilasi 
tersebut juga dianalisis menggunakan nilai  eigen, yaitu 
semakin  minus  menunjukkan  yang  paling  baik. 
Generator dengan PSS FPA memberikan respons yang 
lebih  baik  daripada  generator  lain  baik  dalam  mode 
osilasi inter-area maupun lokal.

Respons  sistem untuk  kondisi  setelah  pemasangan 
PSS ditunjukkan dalam Gambar 5 (deviasi  kecepatan) 
dan  Gambar  6  (variasi  sudut  rotor).  Respons  deviasi 
kecepatan  (ω)  dan  sudut  rotor  generator  Pajalesang 
Soppeng  ketika  terjadi  gangguan  berupa  penambahan 
beban  sebesar  0.05  pu  tersebut  menunjukkan 
performansi  PSS.  Besar  osilasi  overshoot yang terjadi 
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Gambar 3. Single line diagram dari sistem Sulselrabar

Gambar 4. Konvergensi FPA dengan 10 iterasi
Gambar 5. Konvergensi algoritma kelelawar dengan 

10 iterasi

Tabel  6.  Overshoot  deviasi  kecepatan  generator 
Pajalesang

No PSS PSS Trial PSS Bat PSS FPA
0.01152 

& -0.0248
0.007014 

& -0.02174
0.003972 

& -0.01865
0.002149 

& -0.01678
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tanpa  pemasangan  PSS  adalah  sebesar  0.01152  pu 
sampai  -0.0248  pu,  dengan  menggunakan  PSS  trial 
sebesar  0.007014  pu sampai  -0.02174  pu,  dengan 
menggunakan  PSS  algoritma  kelelawar sebesar 
0.003972  pu  sampai  -0.01865  pu,  dan  dengan 
menggunakan metode yang diusulkan PSS FPA sebesar 
0.002149 pu sampai -0.01678 pu. 

PSS  FPA  mempunyai  respons  paling  baik 
dibandingkan tanpa PSS dan dengan PSS trial dan PSS 
kelelawar,  seperti  yang  digunakan  dalam  [5],  [6]. 
Settling  time yang  dihasilkan  juga  semakin  cepat 
menuju  ke  kondisi  tunak  saat  diberikan  perubahan 
beban  dengan  menggunakan  PSS  FPA dibandingkan 
dengan sistem tanpa kontrol dan PSS dengan penalaan 
lain.  Kinerja  PSS  FPA  ini  juga  mempunyai  respons 
yang lebih  baik dalam konversi  daya  listrik  di  turbin 
angin dibandingkan menggunakan PSS PSO [19].

IV. KESIMPULAN

Kinerja  generator  Pajalesang  Soppeng  saat 
diberikan tambahan beban menunjukkan respons deviasi 
kecepatan  (ω)  dan  sudut  rotor  yang  lebih  baik  saat 
menggunakan  PSS FPA dibandingkan tanpa PSS dan 
menggunakan PSS  trial dan PSS algoritma kelelawar. 
Penalaan  PSS  FPA  optimal  adalah  dengan 
Kpss=8.5956,  T1=0.0247,  T2=0.2484,  T3=0.4776  dan 
T4=0.8827. 
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